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位　置　図 S=1:5000

1/5図面番号

1：5000

図 名

桑 名 市 　 上 下 水 道 部 　 水 道 課

原図サイズ A1

水道工事縮 尺

位置図

多度南部配水場送配水管
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場 所
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平面図（1） S=1:500

2/5図面番号

1：500

図 名

桑 名 市 　 上 下 水 道 部 　 水 道 課

原図サイズ A1

水道工事縮 尺

平面図（1）　参考図　

DIPφ500　DP=1.20～1.50　企(工)

水道(導水)　Dφ200　DP=不明

水道(導水)　Dφ200　DP=不明

水道　D(A)φ250　DP=不明

W　HPPEφ150

参考図面

多度南部配水場送配水管

工 区

場 所
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三重用水φ900

不断水簡易バルブ　DIP　φ250

不断水簡易バルブ　DIP　φ200

不断水割T字管DIP（φ250×φ250）
不断水割T字管DIP（φ200×φ200）

不断水割T字管DIP（φ250×φ100）
DIP（GX形）φ200とHPPEφ150接続

不断水割T字管DIP（φ250×φ75）

起　点
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平面図 （2） S=1:500

3/5図面番号

1：500

図 名

桑 名 市 　 上 下 水 道 部 　 水 道 課

原図サイズ A1

水道工事縮 尺

平面図（2）　参考図　

ガス　MPA　SWφ200　DP=1.23m

水道　D(A)φ250　DP=0.70m

水道　Dφ300　DP=0.70m

水道(導水)　Dφ200　DP=0.70m

ガス　MPA　SWφ200

ガス　MPA　SWφ300　DP=1.20m

ガス　MPA　SWφ200　DP=1.25m
ガス　MPA　SWφ200　DP=1.20m

W　HPPEφ150（片送り）
W　DIPφ150

参考図面

多度南部配水場送配水管

工 区

場 所

5

DIP（GX形）φ250とHPPEφ150接続

不断水割T字管DIP（φ250×φ75）
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平面図 （3） S=1:500

4/5図面番号

1：500

図 名

桑 名 市 　 上 下 水 道 部 　 水 道 課

原図サイズ A1

水道工事縮 尺

平面図（3）　参考図　

ガス　MPA　SWφ200　DP=1.23m

水道　D(A)φ250　DP=0.70m

水道　Dφ300　DP=0.70m

水道(導水)　Dφ200　DP=0.70m

ガス　MPA　SWφ200

参考図面

多度南部配水場送配水管

工 区

場 所
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不断水簡易バルブ　DIP　φ250

不断水割T字管DIP（φ250×φ250）

終　点



土工定規図・舗装本復旧標準図

5/5図面番号

図示

図 名

桑 名 市 　 上 下 水 道 部 　 水 道 課

原図サイズ A1

水道工事縮 尺

仕切弁筺・空気弁ブロック標準図・土留工標準図（参考図）

多度南部配水場送配水管

工 区

場 所
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掘削幅

3
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17
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50

S=1:20(A1)土工定規図（参考） 

布設 撤去

S=1:20(A1)舗装本復旧標準図 （参考）

復旧幅　4.0ｍ

仕切弁筺・空気弁ブロック標準図 (参考) 
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口径表示プレート表示キャップ

文字座寸法詳細図
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閉塞蓋　FCD600他

タ イ プ 矢板長さ
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運用掘削深

　　　　～1.30
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1

1

1

腹　起　し

厚さ　7cm　高さ　13cm以上

切　梁

水圧式サポ－ト

2

支保工
段　数

軽量支保工(アルミ製)

厚さ　7cm　高さ　13cm以上 水圧式サポ－ト

厚さ　7cm　高さ　13cm以上 水圧式サポ－ト

厚さ　7cm　高さ　13cm以上 水圧式サポ－ト

(ｍ)(ｍ)

アルミ製腹起し材

切梁材(水圧式アルミサポ－ト)

アルミ製腹起し材

切梁材(水圧式アルミサポ－ト)

アルミ製腹起し材

切梁材(水圧式アルミサポ－ト)
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 埋設標識ｼｰﾄ 

掘 削 埋 戻

RC-40

M-30

 仮復旧:再生密粒度アスコン（13）

名 称 管 径 実外径D 土被り H 掘削幅 C機械掘削 H1 掘削深 H2 砂基礎 A 埋戻土 B
(m)(m) (m) (m) (m) (m) (m)

土被り1.0-口径250 φ250 0.43 1.00 0.65 1.22 1.27 0.42 0.65

H

H2 H1
50

17
0
30

20
0

B

掘削幅　C

掘 削 埋 戻

RC-40

M-30

 仮復旧:再生密粒度アスコン（13）

名 称 管 径 実外径D 土被り H 掘削幅 C機械掘削 H1 掘削深 H2 砂基礎 A 埋戻土 B
(m)(m) (m) (m) (m) (m) (m)

(道路幅)

路盤工(M-30) t=17cm

表層工(再生密粒度アスコン) t=3cm

(掘削幅)

表層工(再生密粒度アスコン) t=5cm

M-30

土被り1.0-口径200 φ200 0.22 1.00 0.60 1.17 1.22 0.37 0.65


